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CONNECTCOM
UAE Patchfeld Cat.3 1HE
UAE Patch Panel Cat.3 1RU
Montagehinweis / Mounting information I
UAE Patchfeld 25x8 Cat.3 1THE UAE Patchfeld 50x8 Cat.3 1HE
UAE Patch Panel 25x8 Cat.3 1RU UAE Patch Panel 50x8 Cat.3 1RU

906806 906807

Schaltbild 906806 Schaltbild 906807
Connection Diagram 906806 Connection Diagram 906807
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Adernpaare mit LSA PLUS® Anlegewerkzeug anschlieBen, Paar- Installationskabel mit beiliegenden Kabelbinder am Panel
verdrillung bis zur Klemme fuhren. befestigen.
Terminate the wire pairs with the LSA PLUS® termination tool. Secure the installation cable to the panel with the cable ties

Keep the wire pairs twisted up the contacts.
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